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En el presente informe se ha realizado el cálculo hidráulico de una red de abastecimiento 
de agua específicamente el sistema de agua fresca compuesta de tres bombas en paralelo, 
una en funcionamiento y dos en stand by las que enviaran 87.12 m3/h de agua fresca 
desde el tanque de almacenamiento hacia los diversos equipos distribuidos en las áreas 
de la Planta Concentradora. 
El sistema de agua fresca es de importancia relevante en una planta concentradora por la 
gran cantidad de bombas de pulpa que se tiene para el proceso las cuales trabajan de 
manera ininterrumpida y es necesario que estas bombas cuenten con una línea de 
refrigeración de los sellos de las bombas.  
 
Esta red hidráulica ha sido conceptualizada como el almacenamiento, la aducción, la línea 
de impulsión y las redes secundarias que alimentan cada equipo. El sistema cuenta con 
las siguientes características para distribuir agua desde el tanque de almacenamiento 
ubicado en la cota 4,740.00 msnm, hasta la ubicación de las bombas en la cota 4,722.10 
msnm, para luego ser bombeados y distribuidos hasta los diversos puntos de la planta, 
teniendo el punto más distante y elevado a 4,737.40 msnm y el punto más distante y 
menos elevado a 4,703.00 msnm. La red transportara agua fresca de 1.00 de gravedad 
específica, presión atmosférica de 0.56 atm. Siendo las temperaturas de la zona -22°C la 
mínima y 18°C la máxima, en este caso se considera la temperatura de diseño 5°C. 
 
Respecto al transporte, la línea se ha dividido en tres tramos de tubería con diferente 
diámetro. El primero comprende los primeros 140 m, con un diámetro nominal de 6 in de 
HDPE desde el tanque de almacenamiento hasta la ubicación de las bombas; luego la 
línea de impulsión de cero la carbono con una salida de 6 in y que va reduciendo el 
diámetro para ganar presión a los distintos puntos de abastecimiento; finalmente las líneas 
secundarias y las llegadas con diámetros menores a 2 in., donde se considera rangos de 
velocidad de 1 a 3 m/s. 
 
El sistema tiene como límite de batería la llegada de la línea con un diámetro menor a 2 
in. muy próximo al equipo y luego la conexión de la línea al equipo es mediante una 









Palabras claves: Concentradora, pulpa, refrigeración, hidráulico, sistema de agua fresca. 
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CAPÍTULO I – CONDICIONES GENERALES 
 
1.1 Introducción 
La Planta Concentradora de oro y plata Inmaculada se encuentra ubicada en el distrito de 
Oyolo, en la provincia de Paucar de Sara en la región Ayacucho, aproximadamente sobre 
los 4800 msnm y se encuentra en la etapa de operación.  
 
Este proyecto denominado EPC INMACULADA tuvo el encargo en una empresa 
peruana el alcance del desarrollo de la ingeniería de detalle, la procura del equipamiento 
de la planta, la construcción de la misma, el comisionamiento y la puesta en Marcha para 
finalmente ser entregada al cliente para su posterior operación. 
 
Durante la operación de esta planta está previsto una extracción de tierras de 3,840 t/d, 
que pasarán por un proceso de chancado, transporte, molienda y clasificación, en esta 
última etapa pasando por un proceso de lixiviación en tanques con agitación mecánica y 
con inyección de oxígeno a la pulpa, seguido de un proceso de espesadores 
contracorriente para producir una solución rica y un relave lavado. La solución rica es 
enviada a una planta Merril Crowe para producir un precipitado que contiene los metales 
preciosos. Todo este proceso para obtener las siguientes leyes de cabeza: 3.4 g de oro y 
120 g de plata por tonelada de material extraído. 
 
Como resultado de la operación de la planta requerirán caudales de diversos fluidos como 
son aguas, reactivos, floculantes, aires, etc. y se generarán caudales de pulpas, aguas de 
proceso, de relaves, etc. y todos estos fluidos estarán presentes en distintas etapas y áreas 
del proceso cada uno operando en simultaneo y con caudales diferentes.  
 
Estos sistemas de tuberías transportaran los diversos fluidos haciendo uso de la gravedad 
y de sistemas de bombeo, es por eso importante estudiar el proceso de una planta 
concentradora de manera que se pueda realizar un correcto montaje e instalación de las 
diferentes tuberías que agrupan los diversos sistemas dentro de la planta que asegure una 
buena operación, prevenga posibles colapsos que desencadene daños irreparables al 
Proyecto y al medio ambiente.  
 
El proceso de transporte de estos caudales requiere del diseño, la selección y la instalación 
de un sistema de tuberías, que es el objetivo de este informe profesional pretende atender. 
    
1.2 Antecedentes 
Lopez Bonilla, Joel Martin (2014), Desarrollo la tesis para obtener el obtener el título 
profesional de Ingeniero Mecánico de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, titulado Diseño Hidráulico de un Sistema Gravimétrico 
para Relaves Mineros con un Caudal de 202 m3/h y 220 m de Desnivel. Este trabajo ha 
sido desarrollado para un flujo no newtoniano como es la pulpa o lodo y no para un fluido 
newtoniano, pero concluye que: la velocidad critica de sedimentación y las pérdidas de 
presión, la determinación del material de la tubería, considerando su resistencia mecánica 
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y abrasiva y la selección de los accesorios en cada etapa del sistema hidráulico tienen una 
gran influencia en el funcionamiento del sistema diseñado.  
 
Méndez Dávila, Cesar Agusto (2012), Desarrolló la tesis para obtener el título profesional 
de Ingeniero Mecánico de la Facultad de ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional 
del Centro del Perú, titulado Sistema de Bombeo de Agua de Mina para un Caudal de 
1000 L/S Altura Estática de 150 Mts. en el Nv. 3990 U.E.A. Uchucchacua de la Cía. de 
Minas Buenaventura S.A.A. Donde concluye que: La selección del diámetro adecuado de 
la tubería de descarga y del tipo apropiado de las válvulas y accesorios y su conveniente 
disposición tienen una gran influencia en el rendimiento de las bombas y en el costo de 
la instalación.  
 
Ártica Mercado, Robert Alejandro (2009), realizo informe de experiencia profesional 
para obtener el título profesional de Ingeniero Mecánico de la Facultad de ingeniería 
Mecánica de la Universidad Nacional del Centro del Perú, titulado Optimización del 
Sistema de Bombeo, Interior Mina, Unidad Chungar. Entre sus conclusiones más 
importantes detalla que: Para la selección de un equipo de bombeo se debe tener en cuenta 
una determinada longitud de tubería y sus correspondientes accesorios, con la finalidad 
de alcanzar una altura dinámica razonable y así permitir que la bomba opere dentro de los 
parámetros de diseño. En casos reales de instalación se debe buscar reducir las pérdidas 
por fricción y por accesorios al mínimo, lo que nos permitirá tener un punto óptimo de 
operación. Debido a la variación en las condiciones de operación, se vio conveniente 
utilizar tubería de acero al carbono en la línea de succión y de descarga que ofrecen mayor 
resistencia a las cargas que las tuberías en PVC. 
 
1.3 Objetivos  
 
1.3.1 Objetivo General  
El objetivo general de este informe profesional es realizar el cálculo hidráulico de la red 
de tuberías de agua del Sistema de Agua Fresca, para satisfacer los requerimientos de los 
procesos de la Planta Minera Inmaculada.  
 
1.3.2 Objetivos específicos 
a. Elaborar el esquema de la red de distribución a calcular, indicando claramente las 
líneas principales, líneas secundarias y tramos de cálculo. 
 
b. Realizar el cálculo hidráulico de la red de agua, determinando los diámetros de cada 
tramo de tubería en la red. 
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Unas de las principales formas y más usada para el transporte de un fluido es mediante 
un sistema de tuberías, ya sea lineal, en serie o en Branch (la que veremos en el presente 
estudio). La sección transversal circular es ideal para este tipo de transporte ya que en 
ellas son más estables las moléculas del fluido al estar en movimiento y así evitar la menor 
cantidad de pérdida posible de energía. 
 
Muy pocos problemas de mecánica de fluidos, por ejemplo flujo laminar en tuberías, 
pueden ser resuelto con las ecuaciones convencionales, los demás necesitan resolución 
basado en coeficientes determinados experimentalmente (por ejemplo el de Hazen 
Williams) pero esto a su vez sólo sirve para ciertos casos particulares, por ello debemos 
recurrir a las ecuaciones que explicaremos más adelante como la ecuación de Colebrook-
White, el cual es graficado en el Diagrama de Moody o la ecuación de Darcy-Weisbach. 
 
El trabajo que se presenta, es parte de la experiencia profesional del autor, ya que participó 
directamente en el desarrollo de este trabajo, que tiene una relación muy íntima con la 
mecánica de fluidos, involucrando conocimiento de los cursos de dinámica de fluidos, 
flujo turbulento, hidráulica, turbo máquinas, bombas, entre otros. 
 
1.5 Limitaciones del tema 
 
El presente trabajo, se realiza el análisis hidráulico de la red de abastecimiento de agua 
para las operaciones mineras y aspectos del diseño hidráulico, mas no se toca cuestiones 

















UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA DE FLUIDOS 
 
______________________________________________________________________ 
CÁLCULO HIDRÁULICO DE UNA RED DE AGUA EN EL PROYECTO “EPC PLANTA MINERA INMACULADA” 
AYACUCHO 
  13 
 
CAPÍTULO II-FUNDAMENTOS TEÓRICO 
 
2.1 Introducción a la mecánica de fluidos.  
a. Fluido: Es toda sustancia que al aplicarle fuerza cortante o fuerza tangencial tiende 
a deformarse. Gran parte de los fluidos están conformados por líquidos y gases; 
donde los líquidos toman la forma del recipiente en donde se encuentran, mientras 
que los gases no tienen volumen ni forma definida. 
b. Mecánica de fluidos: La mecánica de fluidos es la disciplina del amplio campo de 
la mecánica aplicada que estudia el comportamiento de líquidos y gases en reposo 
(hidrostática) o en movimiento (hidrodinámica), así como las fuerzas que lo 
provocan. 
c. Aplicación de la mecánica de fluidos: La mecánica de fluidos tiene un papel 
importante en el desarrollo del ser humano, mediante el estudio de su 
comportamiento podemos aprovechar el fluido (líquido o gas) para el desarrollo 
tecnológico, por ejemplo; el diseño de un canal, el diseño de una red tuberías para 
la distribución de agua o gas, diseño de sistemas de aire acondicionado, 
ventilación, sistemas contra incendios, etc. 
. 
 
2.2 Sistema internacional de unidades. 
 
El sistema internacional de unidades (SI) consta de siete magnitudes y siete unidades 
fundamentales que se contienen en la siguiente tabla: 
 
Tabla 2.1: Sistema internacional de unidades (Humberto Leyva Naveros, física I) 
 
2.3 Propiedades de los fluidos. 
 
Las propiedades definen el comportamiento y características de los fluidos tanto en 
reposo como en movimiento. 
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2.3.1 Densidad. 
La densidad es la cantidad de masa de una sustancia por unidad de volumen. Por 




     (2.1) 
Donde: 






m : Masa ( )Kg  
V : Volumen 3( )m  
 
La densidad de una sustancia depende de la temperatura y la presión a la cual es 
sometida.  
 
2.3.2 Peso específico. 
Es el peso de una sustancia por unidad de volumen: 
W g
V
                  (2.2) 
 
Donde:  






W : Peso ( )N  . 
V : Volumen 3( )m . 













2.3.3 Densidad relativa. 
Es la relación entre la masa de algún fluido (absoluta) a la masa de un mismo 
volumen de alguna sustancia estándar, para líquidos es agua destilada a presión 
atmosférica y 4°C (referencia). 
La densidad relativa viene a ser una magnitud adimensional. 
 
                                                          
r
o
             (2.3)  
           
 r : Densidad relativa. 
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 o Densidad de referencia	 3( )Kgm . 
2.3.4 Volumen específico. 
El volumen específico en el SI es el recíproco de la densidad absoluta. 
                                     
1                                    (2.4)  
Donde: 














La viscosidad es la resistencia que tienen las moléculas que conforman un líquido 
para separarse unas de otras, es decir, es la oposición de un fluido a deformarse y 
esta oposición es debida a las fuerzas de adherencia que tienen unas moléculas de 
un líquido o fluido con respecto a las otras moléculas del mismo líquido. 
En general, se definen dos tipos de viscosidad: La viscosidad dinámica y la 
viscosidad cinemática. 
 
a.  Viscosidad dinámica ( ) . 
Conocida como viscosidad absoluta, está expresada en el SI como Pa s  o 
también conocida como Newton segundo por metro cuadrado 2( / )N s m .  
Cuando un fluido se mueve, se desarrolla en él una tensión de corte, cuya 
magnitud depende de la viscosidad el fluido. La tensión de corte (τ) puede 
definirse como la fuerza requerida para deslizar una capa de área unitaria de una 
sustancia sobre otra capa de la misma sustancia. En un fluido como el agua, el 
aceite, el alcohol, o cualquier otro líquido común, encontramos que la magnitud 
de la tensión de corte es directamente proporcional al cambio de velocidad entre 
diferentes posiciones del fluido. 
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Figura 2.1. Comportamiento de un fluido en flujo entre dos placas (Fuente: Cengel y Cimbala, 2006) 
 
Esto indica que la velocidad con que se desplaza la placa superior es proporcional 
a la fuerza aplicada. 
 
 En un fluido ideal la viscosidad es cero 0   
 En un fluido real la viscosidad toma un valor finito 0   
 En un sólido la viscosidad tiende al infinito 0   
Una condición fundamental que se presenta cuando un fluido real está en contacto 
con una superficie frontera, es que el fluido tiene la misma velocidad que la frontera. 
En la figura 1 entonces, el fluido que está en contacto con la superficie inferior tiene 
velocidad (u). Si la distancia entre las dos superficies es pequeña, entonces la 
rapidez de cambio de velocidad con respecto de la posición (y) es lineal. Esto es, 
varía como una línea recta.  
 
El gradiente de velocidad es una medida del cambio de velocidad y se define como 
Δv/Δy. También se le conoce como rapidez de corte. El hecho de que la tensión de 
corte del fluido es directamente proporcional al gradiente de velocidad puede 
establecerse como: 
     ( )
du
dy
       (2.5) 
La definición de viscosidad dinámica puede ser derivada de la ecuación (2.5) 
despejando μ. 





       (2.6) 
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b. Viscosidad cinemática  . 
Es el cociente entre la viscosidad dinámica y la densidad. En el sistema 
internacional SI la unidad de viscosidad cinemática es metro cuadrado por 
segundo 2( / )m s . 
  
     (2.7) 
Donde: 







 : Viscosidad dinámica 2( ).m
s






En general, la viscosidad dinámica (μ) no depende de la presión, pero la viscosidad 
cinemática (ν) si depende de la presión. 
2.3.6 Presión. 
Se define la presión como el cociente entre la fuerza normal sobre una superficie 
y el área de dicha superficie. 
Para un cuerpo sólido en equilibrio la fuerza normal es el peso ( )W . 
WP
A
    (2.8) 
Donde: 






W : Peso ( )N  
A : Área 2( )m  
 
a. La presión en un punto de un fluido en reposo es igual en todas las direcciones 
(principio de Pascal). 
b. La presión en todos los puntos situados en un mismo plano horizontal en el seno 
de un fluido en reposo es la misma. 
c. En un fluido en reposo la fuerza de contacto que ejerce en el interior de un fluido 
una parte del fluido sobre la otra contigua al mismo tiene la dirección normal a la 
superficie de contacto. 
d. La fuerza de la presión en un fluido en reposo se dirige siempre hacia el interior 
del fluido, es decir, es una compresión, jamás una tracción. 
e. La superficie libre de un fluido en reposo siempre es horizontal. 
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Figura 2.2 Presión de un fluido hacia un émbolo (Fuente: Trabajo de un fluido por R. López) 
 
2.3.7  Presión atmosférica. 
Sobre la superficie libre de un líquido reina la presión del aire o gas que sobre ella 
existe. Esa presión puede adquirir un valor cualquiera en un recipiente cerrado, 
pero si el recipiente está abierto, sobre la superficie libre del líquido se encuentra 
la presión atmosférica. 
La presión atmosférica varía con la temperatura y altitud. La presión media normal 
a 0 °C y al nivel del mar es de 1.01325 bar. 
 
 
Figura 2.3. Presión atmosférica (Fuente: www.lageografia.com/el-clima) 
2.3.8  Presión absoluta y presión relativa. 
La presión en cualquier sistema de unidades se puede expresar como relativa o 
absoluta. 
Las presiones absolutas se miden con relación al 0 absoluto (vacío total) y las 
presiones relativas con respecto a la atmósfera. 
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA DE FLUIDOS 
 
______________________________________________________________________ 
CÁLCULO HIDRÁULICO DE UNA RED DE AGUA EN EL PROYECTO “EPC PLANTA MINERA INMACULADA” 
AYACUCHO 
  19 
 
Cuando se realizan cálculos que implican la presión de un fluido, se debe hacer la 
medición en relación con alguna presión de referencia. Normalmente la presión 
de referencia es la de la atmósfera, y la presión resultante que se mide se conoce 
como presión manométrica (presión relativa).  
 
La ecuación relaciona los dos sistemas de medición de presión: 
        abs atm manP P P            (2.9) 
Donde: 
absP : Presión absoluta. 
atmP : Presión atmosférica. 
man
P : Presión relativa.  
 
 




Es el estudio de los líquidos en movimiento. 
 
2.4.1  Ecuación fundamental de la hidrodinámica o de Bernoulli. 
El teorema de Bernoulli es una forma de expresión de la ley de conservación de 
energía, en donde la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de 
todo su recorrido. 
La energía total en un punto cualquiera por encima de un plano horizontal 
arbitrario fijado como referencia es igual a la suma de la altura geométrica, la 
altura debida a la presión y la altura debida a la viscosidad (sin pérdida de cargas) 
es decir: 
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2 2
1 1 1 2 2 2
1 1
2 2
V gh P V gh P            (2.10) 
 
    
 
Figura 2.5: Ecuación de Bernoulli (Fuente: Cengel Y.) 
 
Sin embargo, tendríamos que agregarle las pérdidas ocasionadas por la fricción 
que existe entre el fluido y la tubería y las pérdidas ocasionadas por el 
ensanchamiento brusco de la tubería. 
 
2 2
1 1 2 2
1 22 2 f m
P V P VZ Z h h
g g            (2.11) 
   
Donde  fh y mh  son las pérdidas por fricción y pérdidas secundarias 
respectivamente (lo veremos detalladamente más adelante). 
 
2.5 Definición de caudal. 
 
Es la cantidad de fluido que atraviesa a lo largo de una sección transversal, la más usada 
es la circular, tenemos 2 tipos de caudales:   
  
2.5.1  Caudal volumétrico 3( / )m s . 




          (2.12) 
Donde: 






V : Velocidad ( )m
s
. 
t : Tiempo ( )s . 
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2.5.2  Caudal másico ( / )Kg s . 




                       (2.13)
    
Donde: 
Q : Caudal másico ( )Kg
s
. 






V : Velocidad ( )m
s
. 
t : Tiempo ( )s . 
 
2.6 Ecuación de continuidad. 
La ecuación de continuidad o también llamado conservación de la masa tiene un papel 
muy importante para el análisis de fluidos que fluyen en tubos o ductos con diámetro 
variable.  
La velocidad del fluido varía con respecto al cambio del área transversal del tubo o ducto 
de una sección a otra.  
Q V A      (2.14) 
Donde: 






A : Área de la sección transversal de la tubería 2( )m . 
 
2.7 Fuerzan que actúan sobre un fluido. 
 
a. La fuerza de la gravedad. (la ejerce la tierra son su atracción). 
b. La fuerza causada por la diferencia de presiones. 
c. La fuerza de la viscosidad es nula en el fluido ideal por lo contrario se toma en 
cuenta por la pérdida que esta ejerce al friccionarse con las paredes del ducto que 
lo contiene. 
d. La fuerza de la elasticidad. No aplica en un flujo incompresible. 
e. La tensión superficial juega un papel poco importante. 
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2.8 Clasificación de las energías para flujo incompresible. 
La energía antiguamente se definió como la capacidad de un cuerpo de realizar trabajo 
mecánico o producir un cambio, y se manifiesta cuando pasa de un cuerpo a otro. 
Posteriormente se demostró la equivalencia del calor y trabajo mecánico. 
La energía es el resultado del movimiento de un cuerpo en relación a las fuerzas que 
actúan sobre ella. 
La energía puede revestir de muchas formas que, según la ley universal de la conservación 
de la energía o primer principio de la termodinámica, pueden transformarse de una a otras. 
 
2.8.1  Energía potencial gravitatoria. 
La energía potencial gravitatoria es igual al trabajo que la fuerza de gravedad 
puede ejercer cuando su altura desciende de 1Z  a 2Z  . Las alturas se refieren, lo 
mismo que en hidrostática, a un plano referencia 0Z  , siendo la fuerza de 
gravedad igual al peso de fluido. 
 
Figura 2.6. Energía Potencial Gravitatoria (Fuente: Pagina web) 
PE mgh          (2.15) 
Donde: 
PE : Energía potencial gravitatoria ( )J . 
m : Masa ( )Kg . 






h : Altura ( )m  
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2.8.2  Energía de presión. 
La energía de presión viene dada por:   
presión
mE P       (2.16) 
Donde: 
P : Presión ( )Pa . 
m : Masa ( )Kg . 






2.8.3  Energía cinética. 
La energía cinética es ocasionada por la velocidad del fluido y su respectiva masa: 
21
2C
E mV      (2.17) 
Donde: 
CE : Energía cinética ( )J . 
m : Masa ( )Kg . 




2.9 Resistencia de los fluidos en general 
 
2.9.1  Introducción. 
Por el principio de acción y reacción el cuerpo ejerce sobre el fluido una fuerza 
igual y de sentido contrario a la que el fluido ejerce sobre el sólido. Es decir, el 
fenómeno de la resistencia que un sólido experimenta al moverse en un fluido es 
fundamentalmente igual al de la resistencia que un fluido experimenta al moverse 




Figura 2.7: Flujo en tubería (Fuente: ASHM, Aceros y Sistemas Hidráulicos) 
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2.9.2  Régimen laminar y turbulento. 
Consideremos en primer lugar la corriente de un fluido muy viscoso, por ejemplo, 
aceite lubricante, a pequeña velocidad, por una tubería de pequeño diámetro y de 
sección constante en régimen permanente: Este movimiento permanente y 
uniforme, es un movimiento laminar. 
 
 
Figura 2.8: Perfil de velocidades de flujo laminar (Fuente: mecánica de fluidos-Robert Mott 6ta edición) 
 
Ahora consideremos en segundo lugar la corriente de un fluido poco viscoso, por 
ejemplo, agua, a gran velocidad, por una tubería de gran diámetro y de sección 
constante. Este movimiento permanente y uniforme es un movimiento turbulento. 
 
 
Figura 2.9. Perfil de velocidades de flujo turbulento (Fuente: mecánica de fluidos-Robert Mott 6ta 
edición) 
El flujo laminar o flujo turbulento pueden ser diferenciados con el parámetro 
número de Reynolds (Re) que lo veremos en el siguiente punto. 
 Para flujos laminares:  Re<2000 
 Para flujos en transición: 2000<Re<4000 
 Para flujos turbulentos:  Re>4000 
 
2.10 El número de Reynolds (Re). 
   
El número de Reynolds es un número adimensional, cociente de una fuerza de inercia por 
una fuerza de viscosidad que mide el influjo relativo de ésta última. Un número de 
Reynolds grande implica un influjo de la viscosidad pequeña y viceversa. Teniendo en 
los fenómenos de resistencia un papel decisivo en que el flujo sea laminar, turbulento o 
en transición (como ya lo detallamos en el cuadro anterior). 
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         (2.18) 
  
Donde: 
V : Velocidad ( )m
s
. 
D : Diámetro ( )m . 




2.11 Fórmula de Darcy-Weisbach (1845). 
 
La ecuación de Darcy-Weisbach nos permite hallar la pérdida de carga debido a la 
fricción de un fluido dentro de una tubería llena. 
El flujo de fluidos en tuberías está siempre acompañado de rozamiento de las partículas 
de fluido entre sí y, consecuentemente, por la pérdida de energía disponible, es decir, 
tiene que existir una pérdida de presión en el sentido del flujo. 
  
La ecuación general de Darcy-Weisbach es válida tanto para flujo laminar o flujo 
turbulento de cualquier líquido en una tubería. Sin embargo, puede suceder que debido a 
velocidades extremas (flujo turbulento), la presión aguas abajo disminuya de tal manera 
que llegue igualar a la presión de vapor del líquido, apareciendo el fenómeno conocido 
como cavitación y los caudales obtenidos por el cálculo serán inexactos. 
 





         (2.19) 
Donde: 
fh : Pérdida por fricción ( )m . 
f : Factor de fricción. 
L : Longitud de tubería ( )m . 
V : Velocidad de fluido ( / )m s . 
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2.12 Ecuación de Colebrook - White (1937-1939). 
La ecuación de Colebrook-White ha sido ploteada en el diagrama de Moody que lo 
mostraremos en el siguiente punto. 
Esta ecuación nos sirve para hallar el coeficiente de fricción f , ya que es f una variable 
implícita, ésta se puede desarrollar mediante un método iterativo (método de Newton 




3.7 Ref D f
        (2.20) 
     
Donde: 
f : Coeficiente de fricción 
 : Coeficiente de rugosidad  ( )m  
D : Diámetro de la tubería  ( )m  
Re : Número de Reynolds´ 
 
2.13 Diagrama de Moody (1944). 
Diagrama de Moody fue ploteada para hallar el factor de fricción f sabiendo su Número 
de Reynolds y su rugosidad relativa ( )D
 . 
 
Figura 2.10: Diagrama de Moody (Fuente: Cengel y Cimbala, 6ta edición) 
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2.14   Resistencia a la superficie: pérdidas primarias en conductos cerrados o    
tuberías 
 
2.14.1  Introducción a pérdidas primarias. 
 
Pérdidas primarias o también llamadas pérdidas por fricción, son pérdidas de 
energía del fluido debido a la viscosidad, ocasionado por el rozamiento con las 
paredes de ducto, en este caso la tubería. 
 
2.14.2 Ecuación general de las pérdidas primarias: ecuación de Darcy-Weisbach. 
 
A fines del siglo pasado experimentos realizados con tuberías de agua con 
diámetro constante demostraron que la pérdida de carga era directamente 
proporcional al cuadrado de la velocidad media en la tubería y a la longitud de la 
tubería e inversamente proporcional al diámetro de la misma. 






         (2.21) 
Donde: 
fh : Pérdida por fricción ( )m . 
f : Factor de fricción 
L : Longitud de tubería ( )m . 




 D: Diámetro ( )m  








2.15  Cálculo del coeficiente de fricción “ f ”. 
 
Para un flujo laminar:   
64
Re
f      (2.22) 
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2.16 Resistencia de forma: Pérdidas secundarias con conductos cerrados o tuberías. 
 
2.16.1 Introducción de pérdidas secundarias. 
Las pérdidas secundarias también llamadas pérdidas locales o pérdidas menores 
se deben a los cambios bruscos de velocidad y dirección de la velocidad del flujo 






      (2.23) 
Donde: 
mh : Pérdida secundaria ( )m . 
k : Coeficiente de pérdidas singulares. 







2.16.2 El coeficiente k. 
El coeficiente k depende del tipo de accesorio por el cual el fluido tendrá un 
cambio de dirección y velocidad. Pueden ser: 
 
 Salida brusca y suave en un depósito. 
 Ensanchamientos bruscos y suaves. 




 Válvulas de compuertas. 
 Válvulas de mariposa. 
 Válvula de macho. 
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Figura 2.11: Coeficientes de pérdidas menores (Fuente: Cameron Hydraulic Data) 
 
 
2.17. Redes De Distribución 
 
2.17.1 Introducción de redes de distribución. 
Las aplicaciones de las ecuaciones estudiadas hasta el momento son muy útiles 
para el cálculo de diseño de tuberías, como ya se mencionó, no sólo en el cálculo 
de redes de suministro urbano de agua y gas, y los proyectos de viviendas; sino 
también en los conductos de refrigeración y aire acondicionado, en los proyectos 
de plantas industriales, refinerías, proyectos de los diferentes tipos de fluido que 
llevan los aviones modernos: Aire, agua, gasolina, aceite, proyectos de 
transmisiones y controles hidráulicos. 
 
2.17.2 Tuberías en serie. 
Está formada por un conjunto de tuberías conectadas una después de otra, teniendo 
igual o diferente diámetro, pero comparten el mismo caudal. 
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Figura 2.12: Sistema de tubería en serie (Fuente: Arturo Rocha Felices, Hidráulica de Tuberías y Canales) 
 





1 2 34 4 4
D D DV V V cte     
 En efecto, el caudal que circula por los tramos 1, 2 y 3 de diámetros D1, D2 y D3 
es el mismo. 
 La pérdida total es igual a la suma de las pérdidas iguales. 
 Se cumple la ecuación de continuidad. 
3.17.3 Tuberías en paralelo. 
 
 
Figura 2.13. Sistema de tuberías en paralelo (Fuente: Irving Shames, 2008) 
            1 2 3Q Q Q Q cte      
1 2 3r r r rH H H H cte     
 En efecto, el caudal total se reparte entre toda la tubería. 
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La presión al comienzo PA y al final PB de cada rama es la misma para todas las 
ramas, luego la caída de altura de presión (diferencia de lectura de presión en el 
piezómetro, f
H
 será igual a todas las ramas 
 
2.17.4 Tuberías ramificadas (branch). 
El sistema de tuberías ramificadas o también llamadas branch es la cual vamos a 
aplicar más adelante para el diseño de tuberías de una red de refrigeración de agua 
fresca. 
A continuación, la figura siguiente nos muestra el ingreso del caudal QJ1 cuyo 
valor va a ser repartido a lo largo del sistema dependiendo: 
 
 Diámetros de tubería de cada tramo. 
 Longitud de cada tramo. 
 Presión manométrica. 
 Pérdidas hidráulicas. 
 Viscosidad cinemática del fluido. 
 Coeficiente de rugosidad del material de la tubería. 
 Velocidad del fluido a través de la tubería. 
 
 
Figura 2.14: Tuberías ramificadas (Piping design the fundamentals) 
 
 
Para el desarrollo de estos tipos de problemas tenemos que seguir los siguientes pasos: 
 
a. Examinar la red e identificar los nodos que solo contiene una tubería conectada 
hacia ellos y asigne el caudal correpondiente para cada tubería que demanda cada 
nodo. 
b. Modifica la demanda en el nodo según la descarga final de este de tal manera que 
refleje la demanda original de caudal en la tubería simplificando así el número de 
branch en el sistema. 
c. Repetir los pasos a y b hasta obetener los caudales correspondiente en cada tramo. 
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Siguiendo las indicaciones anteriores tenemos:  
                                                               1Q  = 1JQ  
5Q  =  7JQ  
 10Q  = 10JQ  
                                                               9Q = 11JQ  
 
 
Figura 2.15: Sección de la tubería ramificada (Piping design the fundamentals) 
Luego: 
4Q  = 5JQ  
8Q  = 9JQ  
    2Q  = 3 4JQ Q  
      
 
Figura 2.16: Sección de la tubería ramificada (Piping design the fundamentals) 
Por último reduciendo el sistema nos queda:  
3Q  = 2 2JQ Q  
6Q  = 6 7JQ Q  
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Figura 2.17: Sección de la tubería ramificada (Piping design the fundamentals) 
 
Obteniendo así toda la distribución de los caudales en cada tramo de tubería procedemos 
a desarrollar cada tramo con las ecuaciones estudiadas de Bernoulli y Colebrook-White. 
 
Para el  cálculo de diámetro se resuelve por método iterativo teniendo en cuenta el valor 
de la presión que puede soportar cada tubería, ésta tiene que se ser cercana a la solicitada 
en la tabla 3.1 presión requerida por cada equipo y a su vez el diámetro debe de ser el 
menor posible para evitar su alto costo. 






















2 2 2 2
1 1 2 2
1 2 2 5 2 4
8 8 1
( )( ) ( )( )
2 2
P V P VPot LQ f Q kZ Z
g Q g g D g D                          (2.24) 
 
Teniendo como incógnita el diámetro y como incógnita tácita el f , V , fh  y mh . 
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CAPÍTULO III-DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
3.1 Descripción de la red. 
El presente informe profesional tiene como objetivo determinar las condiciones de 
operación del Sistema de Bombeo, compuesto por una sola bomba, la que enviará Agua 
Fresca desde el tanque de dicho sistema hacia los diversos equipos distribuidos en las 
áreas de la Planta de Procesos, para lo cual el sistema deberá encontrarse dentro de los 
valores establecidos para la condición de flujo requerido.   
 
Se tiene como función principal transportar agua fresca a un flujo de balance de 87.12 
3 /m h , éste flujo es el que se requerirá normalmente y para alcanzar este valor sólo estará 
operativa una bomba. Se considera un factor de seguridad de 10% a los cálculos de 
pérdidas por fricción debido al envejecimiento de la tubería, diferencia de diámetros y 
cualquier condición anormal de la superficie interior de la tubería. Se ha considerado una 
presión residual de 5 m.c.a en el punto alto, TK Agua fresca, para que la descarga posea 
una energía adicional.  
Cada equipo de la Planta de Proceso tiene parámetros de funcionamiento lo cual el fluido 
(Agua fresca) debe obtener cierta presión y caudal para que cumpla las características 
requeridas y mantenga su buen funcionamiento. 
Se diseñará el diámetro de cada tramo de la red de tuberías, utilizando las ecuaciones de 
pérdidas menores de fricción, pérdidas por accesorios (válvulas, codos, etc.), Darcy, 
Bernoulli y Colebrook-White, 
A continuación, presentamos la tabla 3.1 el cual muestra cada equipo del sistema de 
tuberías con sus respectivos parámetros de funcionamiento; flujo de balance y presión 
requerida. 
 
Tabla 3.1: Equipos con sus respectivos parámetros de funcionamiento 
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3.2 Condiciones del sistema. 
a. Flujo estacionario. 
b. Flujo newtoniano. 
c. La temperatura del fluido (Agua) en el sistema es de5 C . 
d. La presión atmosférica del fluido (agua) en el sistema es de 1atm . 
e. La viscosidad cinemática del fluido (Agua), 6 2 21.52 10 /m s   (Fuente: 
Handbook of Chemistry and Physics, 69° Ed. CRC Press). 
f. El material a usar en el diseño de es Acero de carbono, 
4( ) 4.57 10rugosidad m   (Fuente: Computer  application in hydraulic 
engineering, 5ta edition, Haestad Methods). 
g. La densidad Del fluido (Agua), 31000 /Kg m  (Fuente: Handbook of Chemistry 
and Physics, 69° Ed. CRC Press). 
h. La aceleración de la gravedad es de 29.806 /m s (Fuente: Instituto de 
Meteorología de Alemania). 
i. El criterio de la elección de la presión hallada en los cálculos es cumplir lo 
requerido en la tabla 3.1 Presión requerida para cada equipo. 
j. Los coeficientes K de pérdida de accesorios incluyendo los codos, las tees y la 




Tabla 3.2: Coeficientes de pérdidas k de accesorios (Fuente: Hoja técnica del proveedor “Válvulas 
Internacionales”) 
 
Los equipos del sistema de tuberías están enumerados de tal manera que se puedan 
identificar en el modelo para el cálculo hidráulico (Fig.3.1) en dónde también 
encontraremos los nodos, los cuales indican la división de la dirección del flujo en 2, que 
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Modelo realizado para el cálculo hidráulico. 
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Modelo realizado para el cálculo hidráulico. 
 
Figura 3.2: Ramificación del sistema de tuberías 
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CAPÍTULO IV-CÁLCULOS Y RESULTADOS ANALÍTICOS 
 
4.1 Metodología de cálculo: 
El cálculo de este tramo de la red, se realiza de la siguiente manera: 
a. Se estima un diámetro para iniciar los cálculos. 
b. Se determina la velocidad del flujo dentro de la tubería. 
c. Se determina el número de Reynolds 
d. A continuación, usando la Ecuación de Colebrook –White, se determina el 
coeficiente de fricción f . 
e. Utilizando la ecuación para pérdidas de presión, se determina la pérdida de 
presión por fricción. 
f. Luego, se determina la pérdida en accesorios. 
g. Utilizando la Ecuación de Bernoulli se encuentra la altura de presión en el 
extremo de salida. 
h. Se verifica si la presión está dentro de los parámetros de diseño según tabla 
3.1 Presión requerida por los equipos si no es así se vuelve a repetir los pasos 
estimando un diámetro hasta lograr la presión requerida para el equipo. 
i. De los 2 ramales del sistema de tuberías se obtienen 2 presiones en el mismo 
nodo eligiendo el de mayor presión que es la de diseño.  
j. Desarrollando los pasos mencionados anteriormente en todos los nodos 
hallaremos la altura dinámica TDH, la cual nos ayudará en la selección de la 
bomba. 
4.2 Cálculo de la presión en los Nodos. 
4.2.1 Nodo A. Condiciones iniciales: Del modelo realizado para el cálculo hidráulico 
se presentan los parámetros iniciales del sistema. 
 
Tabla 4.1: Parámetros iniciales del sistema del NA-N16 
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Tabla 4.2: Datos de presión y altura del NA-N16 
 
Se estima un diámetro 16 2 0.05NAD in m    
Se determina la velocidad del flujo dentro de la tubería: 
4
2 2
4 4 2 65 10
0 13
0 05
Q QV m s
A D 
    
.
.( . )  
Se calcula el número de Reynolds: 
6









Luego, se determina el factor de fricción f , mediante la ecuación de Colebrook – White, 
considerando que el flujo es turbulento, obteniéndose: 
41 2 51 1 4 57 10 0 05 2 51
2 0 2 0
3 7 3 7 4669 6
D
f f f f
                   
. . . .
. log . log
. .Re .
 
Resolviendo se obtiene: 
0 0398f  .  
Calculando las pérdidas por fricción fH  y por accesorios mH :
2 2
2 6.7 0.133.98 10 ( )( ) 0.004
2 0.05 2 9.806f
L VH f m
D g






    





NA N f m
P V PZ Z H H
g        
Además, se sabe: 16NA NV V  
 
La ecuación se reduce a: 
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NA N f m
P PZ Z H H       
0 7.5 3.57 0.004 0.42NA
P
      
11.5NA
P
mca   
16.36NAP psig Nocumple  
 
Se estima un diámetro 216 1 2.54 10NAD in m

     
Se determina la velocidad del flujo dentro de la tubería: 
4
2 2 2
4 4 2 65 10
0 52
2 54 10




     
.
.( . )  
Se calcula el número de Reynolds: 
2
6











Luego, se determina el factor de fricción f , mediante la ecuación de Colebrook – White, 
considerando que el flujo es turbulento, obteniéndose: 
4 21 2 51 1 4 57 10 2 54 10 2 51
2 0 2 0
3 7 3 7 8739 3
D
f f f f
                     
. . . .
. log . log
. .Re .
Resolviendo se obtiene: 
0 0345f  .  





3.29 10 ( )( ) 0.13
2 2.54 10 2 9.806f
L VH f m
D g

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NA N f m
P V PZ Z H H
g        
Además, se sabe: 16NA NV V  




NA N f m
P PZ Z H H       
0 7.5 3.57 0.13 6.83NA
P
      
18.03NA
P
mca   
25.65NAP psig Nocumple  
 
Se estima un diámetro 216 1/ 2 1.38 10NAD in m

     
Se determina la velocidad del flujo dentro de la tubería: 
4
2 2 2
4 4 2 65 10
1 754
1 38 10




     
.
.( . )  
Se calcula el número de Reynolds: 
6







    
Luego, se determina el factor de fricción f , mediante la ecuación de Colebrook – White, 
considerando que el flujo es turbulento, obteniéndose: 
41 2 51 1 4 57 10 0 0138 2 51
2 0 2 0
3 7 3 7 16006 1
. . . .
. log . log
. .Re .
D
f f f f
                   
 
Resolviendo se obtiene: 





3.29 10 ( )( ) 2.49
2 1.38 10 2 9.806f
L VH f m
D g

      
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    





NA N f m
P V PZ Z H H
g        
Además, se sabe: V୒୅ ൌ V୒ଵ଺ 




NA N f m
P PZ Z H H       
0 7.5 3.57 2.49 76.89NA
P
      
90.46NA
P
mca   
128.68NAP psig Cumple  
 













Tabla 4.4: Datos de presión y altura del NA-N17 
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Se estima un diámetro 217 1 2.54 10NAD in m

     






( ) ( )
4 4




      
Se calcula el número de Reynolds:  
 
Se estima un diámetro 17 2" 0.05NAD m    






( ) ( )
4 4
Q QV m s
DA  
     
Se calcula el número de Reynolds: 
 
 






    
21 0.05 / 7.79 10 2.51
2log( )
3.7 108330f f
     
0.022f   
Calculando las pérdidas por fricción fH  y por accesorios mH : 
2 2730.10 3.24
0.022( )( ) 166.8
2 0.05 2 9.806f
L VH f m
D g











Re 216660 , 1
1.52 10
VD Muy elevado Nocumpleel diámetroes de in


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NA NA N N
NA N
P V P VZ Z Hf Hm
g g         
Además, se sabe: 17NAV V  




PZ Z Hf Hm     
11 0 5 166.8 334.8NA
P
      
495.61NA
P
mca    
705NAP psig Nocumple  
 
Se estima un diámetro 217 3 7.79 10NAD in m

     






( ) ( )
4 4




      
Se calcula el número de Reynolds: 
 
 






    
5 21 4.5 10 / 7.79 10 2.51
2log( )
3.7 70619.4f f
       
0.021f   










   
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0.021( )( ) 19.63
2 7.79 10 2 9.806f
L VH f m
D g 






    




NA NA N N
NA N
P V P VZ Z Hf Hm
g g         
Además, se sabe: 17NAV V  




PZ Z Hf Hm     
11 0 5 19.63 60.46NA
P
      
74.1NA
P
   mca  
105.4NAP psig Cumple  
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4.2.2 Nodo B. Condiciones iniciales: Del modelo realizado para el cálculo hidráulico 














Tabla 4.7: Datos de presión y altura del NB-NA 
 
Se selecciona el diámetro 217 3 7.79 10NB NA NAD D in m

      






( ) ( )
4 4




      
Calculando el número de Reynolds: 
 
 






     
 
5 21 4.5 10 / 7.79 10 2.51
2log( )
3.7 73497.9f f
      










   
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0.0215( )( ) 0.62
2 7.79 10 2 9.806f
L VH f m
D g 






    
Aplicando la “Ecuación de Bernoulli modificado, entre los nodos “NB” y “NA”: 
2 2
2 2
NB NB NA NA
NB NA
P V P VZ Z Hf Hm
g g         
Además, se sabe: NB NAV V   
La ecuación se reduce a: 
NB NA
NB NA
P PZ Z Hf Hm       
0 0 90.46 0.62 0.05NB
P
      
91.13NB
P
mca   
129.63NBP psig   










Tabla 4.9: Presión y altura del NB-N15 
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Se estima un diámetro 15 2 0.05NBD in m    






( ) ( )
4 4
Q QV m s
DA  
     
Calculando el número de Reynolds: 
 
 






    
51 4.5 10 / 0.05 2.51
2log( )
3.7 13625.2f f
     
0.03f   
Calculando las pérdidas por fricción “Hf” y por accesorios “Hm”: 
2 213.5 0.41
0.03( )( ) 0.07
2 0.05 2 9.806f
L VH f m
D g






    






P V P VZ Z Hf Hm
g g         
Además, se sabe: 15NB NV V  





P PZ Z Hf Hm       
1.3 0 81.57 0.07 0.004NB
P
      
80.34NB
P
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114.28NBP psig Nocumple  
 
Se estima un diámetro 215 1 2.54 10NBD in m

     






( ) ( )
4 4




      
Calculando el número de Reynolds: 
 
 






    
5 21 4.5 10 / 2.54 10 2.51
2log( )
3.7 27250.4f f
       
0.0281f   




0.0281( )( ) 2.02
2 2.54 10 2 9.806f
L VH f m
D g 






    






P V P VZ Z Hf Hm
g g         
Además, se sabe: 15NB NV V  















   
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA DE FLUIDOS 
 
______________________________________________________________________ 
CÁLCULO HIDRÁULICO DE UNA RED DE AGUA EN EL PROYECTO “EPC PLANTA MINERA INMACULADA” 
AYACUCHO 
  50 
 
1.3 0 81.57 2.02 0.057NB
P
      
82.35NB
P
mca   
117.14NBP psig Nocumple  
 
Se estima un diámetro 215 3 / 4 1.88 10NBD in m

     






( ) ( )
4 4




      
Calculando el número de Reynolds: 
 
 






    
5 21 4.5 10 /1.88 10 2.51
2log( )
3.7 36725.7f f
       
0.0282f   
 






    






P V P VZ Z Hf Hm
g g         
Además, se sabe: 15NB NV V  










   
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P PZ Z Hf Hm       
1.3 0 81.57 9.06 0.19NB
P
      
89.52NB
P
mca   
127.33NBP psig Cumple  
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Tabla 4.13: Presión y altura del N1-Npump 
 
Se estima un diámetro 23 7.62 10NPUMP NOD in m

     






( ) ( )
4 4




      
Calculando el número de Reynolds: 
2
6

















      
5 21 4.5 10 / 7.62 10 2.51
2log( )
3.7 266027.7f f
      
0.019f   
Calculando las pérdidas por fricción “Hf” y por accesorios “Hm”: 
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0.019( )( ) 58.27
2 7.62 10 2 9.806f
L VH f m
D g 






    




N N NPUMP NPUMP
N NPUMP
P V P VZ Z Hf Hm
g g         
Además, se sabe: 1N NPUMPV V   





P PZ Z Hf Hm       
18.4 5 0 58.27 2.24NPUMP
P
      
37.11NPUMP
P
mca No cumple     
52.80NPUMPP psig Nocumple    
 
Se estima un diámetro 6 0.15NPUMP NOD in m    






( ) ( )
4 4
Q QV m s
DA  
     
Calculando el número de Reynolds: 
6















      
51 4.5 10 / 0.15 2.51
2log( )
3.7 131588.33f f
    
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0.019f   
Calculando las pérdidas por fricción “Hf”, y por accesorios “Hm” 
2 2163.61 1.3
0.019( )( ) 1.7
2 0.15 2 9.806f
L VH f m
D g






    





N N NPUMP NPUMP
N NPUMP
P V P VZ Z Hf Hm
g g         
Además, se sabe: 1N NPUMPV V   





P PZ Z Hf Hm       
18.4 5 0 1.7 0.13NPUMP
P
      
21.56NPUMP
P
mca   
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Tabla 4.15: Presión y altura del sistema NPUMP-NO 
 
Se estima un diámetro 23 7.62 10NPUMP NOD in m

     






( ) ( )
4 4




      
Calculando el número de Reynolds: 
2
6

















    
5 21 4.5 10 / 7.62 10 2.51
2log( )
3.7 299275.7f f
       
0.019f   




0.019( )( ) 6.97
2 7.62 10 2 9.806f
L VH f m
D g 






    
 
 
Aplicando la “Ecuación de Bernoulli modificado, entre los nodos “NPump” y “NO”: 
2 2
2 2
NPUMP NPUMP NO NO
NPUMP NO
P V P VZ Z Hf Hm
g g         
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Además, se sabe: PUMP NOV V  y  
La ecuación se reduce a: 
NPUMP NO
NPUMP NO
P PZ Z Hf Hm       
6 84.71 6.97 4.62NPUMP
P
      
80.74NPUMP
P
mca   
114.85PUMPP psig Nocumple  
 
Se estima un diámetro 6 0.15NPUMP NOD in m    






( ) ( )
4 4
Q QV m s
DA  
     
Calculando el número de Reynolds: 
6















    
51 4.5 10 / 0.15 2.51
2log( )
3.7 148034.15f f
     
0.018f   
Calculando las perdidas por fricción “Hf” y por accesorios “Hm”: 
2 215.6 1.46
0.018( )( ) 0.2
2 0.15 2 9.806f
L VH f m
D g






    
Aplicando la “Ecuación de Bernoulli modificado, entre los nodos “NPump” y “NO”: 
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NPUMP NPUMP NO NO
NPUMP NO
NPUMP NO
P V P VPotZ Z Hf Hm
g Q g           
Además, se sabe: PUMP NOV V  y 21.56NPUMPP mca   




P PPotZ Z Hf HmQ         
0 21.56 6 84.71 0.2 0.27
NPUMP NO
Pot




mcaQ    
69.62
NPUMP NO
















Hallando la potencia hidráulica de la bomba: 
2 3( ) 2.72 10 10 69.62
. 36.11
75 75 0.70H
Q lps TDHPot HP
eficiencia
        
Potencia del motor trifásico: 
1.3 46.94 50HPotenciadel motor trifásico Pot HP HP   ฀  
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CONCLUSIONES. 
Se seleccionan los diámetros de tuberías para cada tramo según mostrado en la tabla 4.16 
cuyos cálculos fueron elaborados según procedimientos indicados anteriormente y se 
seleccionó el material de acero comercial para todas las tuberías de la red puesto que es 
el más ideal en costo, mantenimiento e instalación. 
Se selecciona un motor trifásico de 50HP para el sistema de tuberías lo cual permitirá 
que el fluido (Agua fresca) cumpla con los requerimientos de funcionamiento de cada 
equipo. 
 
En el anexo 4 se muestran las tablas con el cálculo elaborado con el software AFT 
FATHOM 8.0, realizado por la empresa de ingeniería contratada para este Proyecto y los 
valores de diámetros y presiones que muestra en cada tramo es muy similar a los valores 
obtenidos en el presente informe realizando el cálculo aplicando las diversas fórmulas y 



























Tabla 4.16: Resultados de presión y diámetro en los tramos 
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Se recomienda utilizar las ecuaciones de fluido turbulento, la ecuación de colebrook-
white y para los cálculos un método numérico (Newton Rhapson) puesto que tenemos 
que hallar la solución para incógnitas implícitas. Se recomienda 3 iteraciones por cálculo 
de diámetro y 5 iteraciones para el cálculo del coeficiente de fricción f  a su vez elaborar 
una hoja Excel en la cual tendremos los resultados relacionados entre sí.  
 
De la misma forma, para el cálculo hidráulico de la bomba se recomienda utilizar un 70% 
de eficiencia para minimizar el riesgo de una mala selección hidráulica de la aquella. 
 
Este informe muestra el cálculo para poder obtener los valores de presión y diámetro para 
un fluido Newtoniano como es el caso del sistema de agua fresca, pero es muy bien sabido 
que en una planta concentradora también se cuenta con fluidos no Newtonianos como son 
los sistemas de pulpa y relaves, es una buena oportunidad para poder seguir estudiando 




























UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA DE FLUIDOS 
 
______________________________________________________________________ 
CÁLCULO HIDRÁULICO DE UNA RED DE AGUA EN EL PROYECTO “EPC PLANTA MINERA INMACULADA” 
AYACUCHO 




 Bruce E. Larock, Roland W. Jeppson, Gary Z (1999). Waters. Hydraulic and 
pipeline system. London, Inglaterra. 
 Cengel Y Cimbala J. (2006). Mecánica de fluidos, Fundamentos y Aplicaciones. 
New York, Estados Unidos. 
 Crane (1992). Flujo de fluidos en válvulas accesorio y tuberías. México. 
 Lanza Mejía N. (2012), Texto de hidráulica 2 nelame. Lima, Perú. 
 Mario García Pérez (2012). Dinámica de fluidos. Lima, Perú. 
 Mataix C. (1986). Mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas. Madrid, España. 
 Munson B. y Young D. (1999). Fundamentos de mecánica de fluidos. México. 
 Potter M. Wiggert D. (1997). “Mecánica de fluidos”. México. 
 Robert Mott. “Mecánica de fluidos” Sexta edición. 
 Rocha A. (2007). Hidráulica de tubería y canales. Lima, Perú. 
























UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA DE FLUIDOS 
 
______________________________________________________________________ 
CÁLCULO HIDRÁULICO DE UNA RED DE AGUA EN EL PROYECTO “EPC PLANTA MINERA INMACULADA” 
AYACUCHO 










UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA DE FLUIDOS 
 
______________________________________________________________________ 
CÁLCULO HIDRÁULICO DE UNA RED DE AGUA EN EL PROYECTO “EPC PLANTA MINERA INMACULADA” 
AYACUCHO 












































UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA DE FLUIDOS 
 
______________________________________________________________________ 
CÁLCULO HIDRÁULICO DE UNA RED DE AGUA EN EL PROYECTO “EPC PLANTA MINERA INMACULADA” 
AYACUCHO 
  64 
 
 











UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA DE FLUIDOS 
 
______________________________________________________________________ 
CÁLCULO HIDRÁULICO DE UNA RED DE AGUA EN EL PROYECTO “EPC PLANTA MINERA INMACULADA” 
AYACUCHO 

















UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA DE FLUIDOS 
 
______________________________________________________________________ 
CÁLCULO HIDRÁULICO DE UNA RED DE AGUA EN EL PROYECTO “EPC PLANTA MINERA INMACULADA” 
AYACUCHO 




Registro histórico de estación meteorológica de Pausa-SENAMHI. 
Abril, 2014. 
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Registro histórico de estación meteorológica de Pausa, SENAMHI. 
Junio, 2014 
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Anexo 4: Resultados del software AFT Fathom 8.0 (2/7) 
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Anexo 4: Resultados del software AFT Fathom 8.0 (4/7) 
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Anexo 4: Resultados del software AFT Fathom 8.0 (7/7) 
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DEL ESPESADOR DE RELAVES




































































































































Suma total del coeficiente K de accesorios (codo,
tees y válvulas)
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Bomba PU-005 (En funcionamiento)













